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PAR. 01       BOUWBESLUIT  
 
In het Bouwbesluit (wetgeving) wordt niet geredeneerd in “functionele eisen ” maar wel in “prestatie-
eisen”. Hierdoor wordt niet gesproken over begrippen als woonkamer, keuken, slaapkamer en 
dergelijke maar over verblijfsruimte, onbenoemde ruimte, verkeersruimte e.d. 
 
Hieronder geven wij u voor alle duidelijkheid een opsomming van de verschillende begrippen zoals 
deze (indien van toepassing) in de brochure, technische omschrijving en verkooptekening(en) zijn 
gehanteerd. 
 
Benamingen volgens Bouwbesluit  Benamingen volgens brochure / technische  
      omschrijving / verkooptekening(en) 
* verblijfsruimte    woonkamer, keuken, slaapkamer(s) 
* verkeersruimte    entree, hal, overloop 
* toiletruimte     toilet 
* badruimte     badkamer 
* technische ruimte    meterkast (mk), techniek  
* bergruimte     berging 
* onbenoemde ruimte    nader aangegeven ruimten in de woning 
* buiten bergruimte    berging 
* buitenruimte     terras 
 
Het oppervlak van de verblijfsruimten (woonkamer, keuken en slaapkamer(s)) wordt bepaald door de 
aanwezige hoeveelheid daglichttoetreding. 
 
In een aantal gevallen is het mogelijk dat de aanwezige hoeveelheid daglichttoetreding van een 
gedeelte van de verblijfsruimte niet voldoet aan de berekeningen. Dit deel van de ruimte mag dan 
officieel niet worden aangemerkt als verblijfsruimte. Eén en ander doet overigens niets af aan de 
bruikbaarheid van de ruimte. Deze manier van werken wordt door het Bouwbesluit mogelijk gemaakt 
en wordt de “krijtstreep-methode” genoemd. 
 
 
PAR. 02       PEILEN EN MATEN 
 
Het peil - P - van de woning van waaruit alle hoogtematen afgemeten worden, komt overeen met de 
bovenkant van de bouwkundig afgewerkte vloer van de entree van de woning. 
De juiste peilmaat ten opzichte van het N.A.P. wordt bepaald in overleg met de desbetreffende dienst 
van de gemeente.  
 
De genoemde maten op de verkooptekening(en) en in de technische omschrijving zijn globale maten, 
uitgedrukt in millimeters (tenzij anders vermeld). Hierbij is geen rekening gehouden met de door de 
koper aan te brengen wand- en vloerafwerkingen. 
In de genoemde maten kunnen in verband met de verdere uitwerking van de woning kleine 
afwijkingen ontstaan. Deze geringe afwijkingen kunnen nimmer aanleiding geven tot enige 
verrekening. 
 
Opstap 
In de huidige regelgeving wordt vermeld dat ter plaatse van één ingang van de woning een maximale 
opstaphoogte geldt van 20 mm, dit geldt voor de definitieve situatie en is inclusief de vloerafwerking 
welke na oplevering door de koper aangebracht dient te worden. 
 
Doordat de uiteindelijke dikte van deze vloerafwerking ons onbekend is, wordt in de plan uitwerking 
hiervoor in de detaillering rekening gehouden met een ruimte van 15 mm. Deze extra hoogte dient 
door u als koper minimaal te worden gebruikt om aan de huidige eisen te voldoen. Wij attenderen u 
erop om hiermee rekening te houden met de definitieve keuze van uw vloerafwerking. 
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PAR. 03       GRONDWERK 
 
Voor het realiseren van de woning worden de benodigde ontgravingen en aanvullingen uitgevoerd tot 
een diepte zoals deze voor de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden nodig zijn, zoals 
bijvoorbeeld de aanleg van funderingen, (nuts)leidingen van de installaties, bestratingen, beplantingen 
(indien van toepassing) en dergelijke. Waar nodig wordt onder de werkvloeren van de betonconstruc-
ties en/of onder de bestratingen een laag zand van voldoende dikte aangebracht.  
 
Op het bij de woning behorende bouwkavel zal het oppervlak (tuin) worden uitgevlakt met de op deze 
locatie vrijgekomen en voorkomende bodemmaterialen. Deze dient door u als koper zelf na oplevering 
geschikt te worden gemaakt voor het beoogde (tuin)gebruik. 
 
Daar waar het perceel grenst aan water wordt een beschoeiing aangelegd met plankier in een 
nader te bepalen hardhoutsoort; beschoeiing met plankier worden eigendom van Koper en dienen 
in huidige staat in stand te worden gehouden en worden onderhouden/dan wel indien nodig op 
termijn op gelijke wijze te worden vervangen. 
 
 
PAR. 04       BUITENRIOLERING 
 
De buitenriolering wordt uitgevoerd in een kunststof buizenstelsel welke in zijn geheel vorstvrij wordt 
aangelegd en voorzien van de benodigde ontstoppingsmogelijkheden en indien nodig tevens wordt 
voorzien van flexibele aansluitingen. 
 
Het rioolstelsel wordt in een gescheiden systeem (vuilwater en hemelwater) aangelegd tot aan de 
perceelsgrens (zie situatietekening) en aangesloten op de gemeente riolering(en) en / of 
oppervlaktewater in overleg met de desbetreffende dienst van de gemeente. 
 
De aanleg- en aansluitkosten én de eventuele kosten van ingebruikstelling van het rioolstelsel zijn bij 
de koop-/aanneemsom inbegrepen. 
 
 
PAR. 05       BESTRATING 
 
Op het bij de woning behorende bouwkavel dienen 2 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd en in 
stand gehouden onderhouden. Ter plaatse van de parkeerplaatsen op de kavel zullen rijstroken 
worden aangebracht middels grijze betonnen tegels 400x600 mm, alsmede betonnen grijze staptegels 
tot aan de voordeur 400x600 mm, e.e.a. zoals aangegeven op de verkooptekeningen.  
 
 
PAR. 06       BUITENINRICHTING 
 
Gemetselde tuinmuur 
Ten behoeve van De Hoop 8 en 10 wordt een deel van de achtertuin voorzien van een onderheide  
gemetselde tuinmuur van circa 1,8 meter hoog met tussen de penanten een stalen rasterwerk, (e.e.a. 
conform verkooptekeningen. De locatie van de gemetselde tuinmuur staat op de situatietekening. De 
uitstraling van de tuinmuur is in overeenstemming met het hoofdvolume van de woning.  
 
Overeenkomstig de situatietekening wordt als erfafscheiding tussen de drie woningen onderling aan 
de voorzijde van de woning een onderheide gemetselde tuinmuur met betonnen muurafdekker 
aangebracht. Circa 0,60 meter hoog. De locatie van de gemetselde tuinmuur staat op de 
situatietekening. De uitstraling van de tuinmuur is in overeenstemming met het hoofdvolume van de 
woning.  
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PAR. 07       FUNDERING 
 
Op basis van de resultaten van de (ter plaatse) uitgevoerde geotechnische grondonderzoek(en) en de 
berekeningen worden de funderingen uitgevoerd als een gewapend betonnen constructie op betonnen 
funderingspalen conform het advies van de constructeur en ter controle en goedkeuring van de 
desbetreffende dienst van de gemeente. 
 
 
PAR. 08       GEVELAFWERKING 
 
Gevelmetselwerk 
De (buiten)gevels worden volgens verkooptekening traditioneel uitgevoerd in schoonmetselwerk in  
een gebakken gevelsteen, kleur(en) volgens de materialen- en kleurenstaat van de architect.  
  
Het gevelmetselwerk wordt met zorg uitgevoerd in een zogenaamd wildverband,  
volgens detaillering van de architect, met inbegrip van de nodige uit- en  
terug metselingen, (uit)sparingen, penanten en dergelijke. In het gevelmetselwerk worden de  
benodigde ankers, open stootvoegen, roosters, vochtkeringen en dergelijke opgenomen.  
  
Het gevelmetselwerk wordt handmatig voorzien van verdiept voegwerk in kleur volgens de materialen- 
en kleurenstaat van de architect.  
 
Ter voorkoming van scheurvorming in het metselwerk worden, op advies van de constructeur en  
voorschriften van de fabrikant van de gevelsteen, de benodigde dilatatievoegen aangebracht, deze  
worden niet nader afgewerkt, e.e.a. volgens de richtlijnen van de KNB. 
 
Balustrade  
Ter plaatse van de tussenwoning wordt aan de voorzijde op de eerste verdieping een balustrade 
geplaatst met een stijlenframe van gepoedercoat aluminium, uitgevoerd volgens de 
verkooptekening(en), in een kleur volgens materialen- en kleurenstaat van de architect. 
 
Luifel bouwnummer 2 
Ter plaatse van de tussenwoning wordt aan de voorzijde op de begane grond een luifel geplaatst, 
uitgevoerd volgens de verkooptekening(en), in een kleur volgens materialen- en kleurenstaat van de 
architect.  
 
Gevelisolatie 
De buitengevels worden geïsoleerd met isolatiemateriaal welke geïntegreerd zijn in de 
geprefabriceerde HSB constructie. De naden onderling of tegen overige constructiedelen worden 
afgewerkt. Het geheel heeft een warmteweerstand van minimaal Rc ≥ 6,0 m² K/W. 
 
 
PAR. 09       STEENACHTIGE MATERIALEN 

 
Begane grondvloer 
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als PS-combinatievloer met een warmteweerstand van 
minimaal Rc ≥ 3,5 m² K/W. Onder de begane grond vloer bevindt zich een kruipruimte.  
 
 
PAR. 10       HOUTEN CONSTRUCTIES  
 
Algemeen 
Het ontwerp en de uitvoering van de in deze technische omschrijving genoemde houtconstructies en 
de daarin toegepaste materialen zijn overeenkomstig de KVT en nadere besluiten hierop. 
Al het timmerwerk wordt uitgevoerd in standaard bouwhout voor balkhout, gordingen, klossen, ribben, 
muurplaten, regels en dergelijke. 
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Dragende wanden 
De dragende buitenwanden van de woning worden opgebouwd uit geprefabriceerde HSB wanden 
welke aan de binnenzijde worden afgewerkt met een enkele gipsplaat met daarachter een 
leidingspouwplaat 40mm en grondhout. 
 
De dragende woning scheidende wanden worden uitgevoerd als een dubbele geprefabriceerde HSB 
wand met luchtspouw. Beide HSB wanden zijn voorzien van isolatie en worden aan de binnenzijde 
afgewerkt met een enkele gipsplaat met daarachter een leidingspouwplaat 40mm en grondhout. 
 
Verdiepingsvloeren 
De verdiepingsvloeren worden opgebouwd uit een geprefabriceerde houten balklaag met isolatie 
tussen de balken. De vloeren worden opgehoogd met houtvezel isolatieplaten en afgewerkt met 
fermacell.  
Ter plaatse van de badkamer wordt de vloer met circa 5 cm opgehoogd ten opzicht van de 
fermacellvloer door middel van zgn. zwaluwstaartplaten en een lichtgewicht betonvloer. 
 
Gevelbetimmeringen 
De diverse gevel- en kozijnbetimmeringen, goten, boeidelen, bloemkozijn, erker en dergelijke 
uitvoeren als zinken felsbanen / zinken kralen / zinken bakgoten, indien benodigd voorzien van een 
vlakke houten geventileerde achterconstructie, één en ander volgens de verkooptekening(en) en 
principe details van de architect. 
 
Hellende daken  
De hellende dakvlakken van de woning worden uitgevoerd in geprefabriceerde vlakke, zelfdragende 
en geïsoleerde dakelementen, het geheel met een warmteweerstand van minimaal Rc ≥ 6,0 m² K/W. 
De dakelementen worden aan de binnenzijde afgewerkt met een enkele gipsplaat en voorzien van 
een grondlaag sauswerk in de kleur wit (sausklaar klasse B).  De aansluitingen van de dakelementen 
op de wanden en vloeren worden tochtdicht afgewerkt en daar waar nodig afgetimmerd met houten 
afwerkstroken zonder verdere afwerking.  
 
Dakkapellen 
De dakkapellen van de woning worden opgebouwd uit geprefabriceerde HSB wanden welke zijn 
geïsoleerd en aan de binnenzijde worden afgewerkt met een enkele gipsplaat en voorzien van een 
grondlaag sauswerk in de kleur wit (sausklaar klasse B). De buitenzijde wordt afgewerkt met zinken 
felsbanen voorzien van een vlakke houten geventileerde achterconstructie. 
 
 
PAR. 11       KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
 
Buitenkozijnen, ramen en deuren 
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in hardhout met een duurzaamheidsklasse II 
en de onderdorpels van de buitendeurkozijnen worden uitgevoerd in kunststeen, in een kleur volgens 
kleuren en materialenstaat. Het model evenals de draai(kiep)richting van de ramen en deuren worden 
uitgevoerd volgens de verkooptekening(en).  
Onder de buitenkozijnen wordt daar waar nodig een waterslag aangebracht, in een kleur volgens 
materialen- en kleurenstaat van de architect. 
 
Houten buitendeuren 
Er wordt een geïsoleerde vlakke voordeur aangebracht voorzien van een brievenbussleuf.  
 
De overige buitendeuren van de woning zullen, zoals is aangegeven op de verkooptekening(en), 
evenals de draairichting van de deuren, in een nader te bepalen hardhoutsoort met een 
duurzaamheidsklasse II worden uitgevoerd, in kleur volgens materialen- en kleurenstaat van de 
architect.  
 
De garagedeur zal worden uitgevoerd als een dubbelwandig geïsoleerde sectionaaldeur met 
elektrische, op afstand bedienbare deuraandrijving, in kleur volgens materialen- en kleurenstaat van 
de architect. 
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Binnendeurkozijnen 
De binnendeurkozijnen van de woning worden uitgevoerd in standaard houten montagekozijnen 
zonder bovenlicht, geschikt voor stompe deuren, voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte 
grondverf in een lichte kleur. Koper dient deze na oplevering zelf af te lakken.  
 
Binnendeuren 
De binnendeuren van de woning welke vanuit de hal toegang geven tot de woonkamer en/of keuken, 
zoals is aangegeven op de verkooptekening(en), worden uitgevoerd als houtenschuifdeuren met een 
3-vaks verdeling met helder glas, voorzien van een (fabrieksmatig aangebrachte) grondverf in een 
lichte kleur. Koper dient deze na oplevering zelf af te lakken. 
 
De overige binnendeuren van de woning worden uitgevoerd in standaard vlakke dichte stompe 
deuren, welke worden voorzien van een (fabrieksmatig aangebrachte) grondverf in een lichte kleur. 
Koper dient deze na oplevering zelf af te lakken. 
 
Hang- en sluitwerk buitendeuren 
De buitenkozijnen worden voorzien van de benodigde strippen tegen tocht, slijtage en condens. 
 
Alle ramen en deuren worden voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk, de (deur)krukken met 
bijbehorende schilden worden uitgevoerd in lichtmetaal: 
- de voordeur van de woning wordt voorzien van een cilinderslot, aan de buitenzijde een vaste  greep 

op schild, aan de binnenzijde een draaibare kruk op schild; 
-  de terrasdeuren en bergingsdeur van de woning worden voorzien van een cilinderslot, aan de 

buiten- en binnenzijde een draaibare kruk op schild; 
- de cilinders van alle buitendeuren zijn gelijksluitend; 
- de beweegbare ramen volgens de verkooptekening(en) worden voorzien van een draai(kiep)beslag 

met aan de binnenzijde een aluminium kruk, afsluitbaar met een los sleuteltje. 
 
De kwaliteit van het hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen als genoemd in het Bouwbesluit en aan 
de classificatie van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (een PKVW-certificaat wordt niet verstrekt). 
 
Hang en -sluitwerk binnendeuren 
Alle binnendeuren worden afgehangen aan rvs scharnieren, voorzien van blank aluminium 
deurkrukken met bijbehorende kortschilden: 
- de deur van de toiletruimte en de badkamer wordt voorzien van een vrij- en bezet slot; 
- de deur van de meterkast wordt voorzien van een loopslot met sleutel; 
- de overige binnendeuren worden voorzien van loopsloten. 
 
 
PAR. 12       DAKBEDEKKINGEN EN -RANDEN 
 
Hellende daken  
De hellende dakvlakken van de woning worden volgens verkooptekening(en) voorzien van de 
benodigde keramische dakpannen inclusief de benodigde hulpstukken, het geheel volgens de kleuren 
materiaalstaat, detaillering en nadere uitwerking van de architect. 
 
Platte daken 
Op de platte daken van het woning wordt een EPDM dakbedekking aangebracht, waar nodig wordt 
conform de BENG-berekening een isolatielaag aangebracht waardoor een totale warmteweerstand 
ontstaat van minimaal Rc ≥ 6,0/ m² K/W. 
 
Dakranden 
De dakranden zijn waar nodig afgewerkt met een zinken kraal en zinken felsbanen, één en ander 
volgens detaillering en nadere uitwerking van de architect. 
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PAR. 13       KUNSTSTEEN / NATUURSTEEN  
 
Binnendeurdorpels 
In de dagopening van het deurkozijn van de toiletruimte en de badkamer wordt een kunststeen 
binnendeurdorpel aangebracht in de kleur antraciet. 
 
Douchegelegenheid 
Als afscheiding van de betegelde vloer van de douche opstelruimte wordt in het vloertegelwerk een 
kunststeen dorpel aangebracht van 50mm breed in de kleur antraciet. 
 
Vensterbanken 
De kozijnen welke niet tot aan de vloer doorlopen worden voorzien van een kunststenen vensterbank 
één en ander volgens detaillering en nadere uitwerking van de architect. 
 
 
PAR. 14       STUCADOORSWERK 
 
Plafondafwerking 
De plafonds in de woning worden op de begane grond en eerste verdieping sausklaar klasse B 
afgewerkt (behoudens in de meterkast). 
 
Wandafwerking 
De wanden worden zoals is omschreven in paragraaf 10 opgeleverd: 
- de wanden van de meterkast en de techniekruimte blijven onafgewerkt; 
- de overige (niet betegelde) wanden worden indien nodig uitgevlakt en behangklaar afgewerkt;  
- er wordt standaard géén behang aangebracht en/of geleverd. 
 
Voor de fijnere behangsoorten en voor het schilderen van de wanden moeten deze door u zelf nog 
verder worden afgewerkt / voorbehandeld. 
 
 
PAR. 15       TEGELWERKEN 
 
Op de uitwendige hoeken van het wandtegelwerk wordt een kunststof hoekbeschermingsprofiel 
aangebracht. 
De hoekaansluitingen tussen tegels onderling en tussen tegels met kozijnen worden voorzien van een 
plastisch blijvende schimmelwerende siliconenkit in een standaard kleur passend bij het tegelwerk. 
 
Wanden  
De onderstaande wanden van de woning worden voorzien van wandtegels afmeting 300 x 600 mm 
kleur wit en in standaard kleur gevoegd (horizontaal aangebracht): 
-  de wanden van de toiletruimten tot 1200 boven vloerniveau; 
-  de wanden van de badkamer tot plafond; 
- de wanden van de keuken worden niet betegeld. 
 
Vloeren 
De onderstaande vloeren van de woning worden voorzien van vloertegels afmeting 600 x 600 mm (zie 
brochure tegels) en in standaard kleur gevoegd (evenwijdig met wanden en niet strokend met 
wandtegels aangebracht): 
-  de vloer van de toiletruimten; 
-  de vloer van de badkamer. 
 
In de badkamer wordt het douchegedeelte (circa 900x900 mm) afgezet met een hardsteen dorpel(s), 
en op afschot aangebracht naar de vloerafvoergoot middels op afschot geplaatste vloertegels, 
afmeting 600x600 mm, in kleur conform de gekozen vloertegels van de badkamer. 
 
In overleg met de aannemer wordt u de mogelijkheid geboden om met verrekening een afwijkende 
tegelkeuze te maken. 
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PAR. 16       DEKVLOEREN  
 
De begane grondvloer wordt voorzien van een cementdekvloer, op de eerste en tweede 
verdiepingsvloer wordt fermacell aangebracht. Ter plaatse van de badkamer wordt de vloer met circa 
5 cm opgehoogd ten opzicht van de fermacellvloer door middel van zgn. zwaluwstaartplaten en een 
lichtgewicht betonvloer. De dikte is afhankelijk van de diverse in de afwerkvloer op te nemen 
leidingwerken van de installaties.  
 
 
PAR. 17       METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 
 
Staalconstructie 
In de woning wordt de benodigde staalconstructie aangebracht.  
Daar waar noodzakelijk zullen tevens metselwerkondersteuningen toegepast worden als stalen 
geveldragers en/of lateien. Deze zullen thermisch verzinkt worden en voorzien van poedercoating.  
 
Dakdoorvoeren / kanalen 
Op het dak van de woning worden diverse dakdoorvoeren met het benodigde leidingwerk aangebracht 
ten behoeve van de diverse installaties. 
 
Waterslagen 
De waterslagen onder de raamkozijnen worden uitgevoerd in kunststeen het geheel volgens de 
kleuren materiaalstaat. 
 
Afwerking verdeelstuk vloerverwarming 
Indien een verdeelstuk van de verwarmingsinstallatie in een verblijfsruimte of een verkeersruimte 
wordt geplaatst wordt deze voorzien van een houten afwerking (in de techniek ruimte en trapkast blijft 
het verdeelstuk onafgewerkt), welke wordt voorzien van grondverf in een lichte kleur. Koper dient deze 
na oplevering zelf af te lakken. 
 
Huisnummerbordjes en verzamelbordjes 
De woning wordt voorzien van het benodigde standaard huisnummerbordje. 
 
 
PAR. 18       BINNENTIMMERWERKEN EN -INRICHTINGEN  
 
Lichte scheidingswanden 
De lichte scheidingswanden worden uitgevoerd als niet dragende wanden van hout met isolatie en 
afgewerkt met een verzwaarde gipsplaat, e.e.a. conform de geldende geluidsnorm van de 
desbetreffende ruimte. 
 
Vloerplinten 
De woning wordt opgeleverd zonder vloerplinten. 
 
Trap 
De woning wordt opgeleverd met een vurenhouten gegronde dichte trappen voorzien van ronde 
leuning langs de buitenzijden. Op de binnenboom en langs het trapgat op de verdieping een traphek 
met onder- en bovenregel en ronde spijlen. 
 
Plafonds 
De vlakke plafonds op de begane grond en eerste verdieping worden voorzien van rachels met 
gipsplaten waarvan de naden vlak worden afgewerkt. De plafonds in de woning worden sausklaar 
klasse B afgewerkt en voorzien van 1 laag grondsaus (behoudens in de meterkast).behan 
 
Meterkast 
De meterkast van de woning is voorzien van de noodzakelijke bouwkundige voorzieningen, zoals een 
houten achterwand voor het plaatsen van de meters volgens de eisen van de nutsbedrijven. 
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Keukeninrichting 
De woning wordt opgeleverd zonder keuken maar wel voorzien van standaard aansluitpunten, zie 
verkooptekening. 
 
Op de verkooptekening(en) is ter indicatie een keukenopstelling aangegeven waarop de standaard 
installatie aansluitpunten zijn gebaseerd: 
-  een enkele wandcontactdoos t.b.v. een recirculatie afzuigkap; 
- een enkele wandcontactdoos t.b.v. een combimagnetron (oven); 
- een enkele wandcontactdoos t.b.v. een vaatwasmachine; 
- een enkele wandcontactdoos t.b.v. een koelkast; 
- een enkele wandcontactdoos t.b.v. een boiler/quooker; 
- een perilex aansluiting t.b.v. elektrisch koken (inductiekookplaat); 
- een loze buisleiding met controledraad nabij de spoelbak t.b.v. een boiler/quooker; 
- een koudwateraansluiting voor een vaatwasmachine (afgedopt); 
- een riool, warm- en koudwateraansluiting voor een enkele spoelbak (afgedopt). 
 
In overleg met aannemer wordt u de mogelijkheid geboden om met verrekening de standaard 
aansluitpunten te verplaatsen, c.q. uit te breiden. 
 
In verband met het bouwsysteem is het noodzakelijk om in de keuken een recirculatie afzuigkap toe te 
passen. Het is derhalve niet mogelijk om een afzuigkap / motorloze wasemkap aan te sluiten op het 
ventilatiesysteem.  
 
 
PAR. 19       BEGLAZINGEN EN SCHILDERWERK 
 
Beglazing 
In de glasopeningen van de vaste en draaiende delen van de gevelkozijnen op de begane grond 
wordt letselbeperkende en inbraakwerende (weerstandsklasse II) eco-beglazing aangebracht conform 
de huidige wet- en regelgeving van het Bouwbesluit .  
 
In de glasopeningen van de vaste en draaiende delen van de gevelkozijnen op de verdieping en 
zolderverdieping wordt letselbeperkende eco-beglazing aangebracht conform de huidige wet- en 
regelgeving van het Bouwbesluit. Daar waar conform Bouwbesluit nodig, zal veiligheidsglas worden 
toegepast conform NEN 3569. 
 
Alle overige niet genoemde glasopeningen worden voorzien van blank enkelbladig glas. 
 
Buitenschilderwerk (in RAL 7016)  
Als buitenschilderwerk worden o.a. aangemerkt: 
De houten voordeur- bergingsdeurkozijn met deuren, de raamkozijnen al dan niet voorzien van 
draaiende delen en de schuifpuien worden fabrieksmatig voorzien van de benodigde grondlagen en 
op het werk voorzien van een aflaklaag (eventueel de kozijnen op de fabriek voorzien van beglazing 
en compleet fabrieksmatig afwerken, waarbij de beglazingskit in een standaard (mogelijk afwijkende) 
kleur wordt aangebracht). 
 
Binnenschilderwerk 
Als binnenschilderwerk worden o.a. aangemerkt: 
- de houten voordeur- en bergingsdeurkozijn met deuren, de raamkozijnen al dan niet voorzien van 

draaiende delen en de schuifpuien worden fabrieksmatig voorzien van de benodigde grondlagen 
en op het werk voorzien van een aflaklaag. 

-  de binnenkozijnen en binnendeuren worden voorzien van een (fabrieksmatig aangebrachte) 
grondverflaag in een lichte kleur; 

-  de diverse aftimmeringen worden voorzien van een grondverflaag in een lichte kleur. 
 
(N.B.: de binnenzijde van de kozijnen en deuren worden in dezelfde kleur afgewerkt als de buitenzijde. 
In de Interieur-impressie(s) kan een afwijkende kleur worden getoond.) 
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Er worden géén schilderwerken uitgevoerd aan in het zicht blijvende leidingen van water, riolering, 
verwarming en ventilatie. Deze onderdelen blijven onafgewerkt. 
Door toepassing van beitsverf (milieuvriendelijke verf) is het mogelijk dat de houtnerf na het 
afschilderen nog zichtbaar is. 
 
 
PAR. 20       LOODGIETERSWERK 
 
Hemelwaterafvoeren / binnenriolering 
De daken worden voorzien van de benodigde hemelwaterafvoeren uitgevoerd in zink, welke worden 
aangesloten op de buitenriolering zoals is omschreven in paragraaf 04: 
- alle hemelwaterafvoeren worden aan de buitengevel gemonteerd. 
- daar waar nodig worden noodoverlopen toegepast, plaats en afmeting worden door de constructeur 

bepaald. 
 
De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in PVC dat tot 90°C hittebestendig is 
en wordt aangesloten op de buitenriolering. Het rioleringssysteem wordt voorzien van de nodige 
stankafsluiters, beluchting en ontstoppingsmogelijkheden en waar nodig geïsoleerd. Conform 
geldende voorschriften.  
 
Waterinstallatie 
De waterinstallatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de aansluitvoorwaarden van de energie-
leverancier en aan de geldende uitvoeringsvoorschriften. 
De aanleg- en aansluitkosten én de eventuele kosten van ingebruikstelling van de waterinstallatie zijn 
in de koopsom inbegrepen. De watermeter wordt aangebracht in de meterkast door het waterleverend 
bedrijf. De koud- en warmwaterinstallatie worden legionellabestendig ontworpen conform “Integraal 
ontwerpen van legionella veilige woning” april 2011. 
 
Zoals is aangegeven op de verkooptekening(en) wordt de woning volgens de geldende voorschriften 
voorzien van een complete koudwaterinstallatie vanaf de watermeter naar de volgende tappunten: 
- keukenmengkraan (afgedopt); 
- vaatwasmachine (afgedopt T-stuk in opgaande koudwaterleiding keukenmengkraan); 
- spoelreservoir toilet; 
- fonteinkraan; 
- douche thermostaatkraan; 
- wastafelmengkraan; 
- opstelplaats wasmachine; 
- bodem warmtepomp / boiler. 
 
Zoals is aangegeven op de verkooptekening(en) wordt de woning volgens de geldende voorschriften 
voorzien van een complete warmwaterinstallatie vanaf de boiler naar de volgende tappunten: 
- keukenmengkraan (afgedopt); 
- douche thermostaatkraan; 
- wastafelmengkraan. 
 
Sanitair 
De woning wordt voorzien van projectsanitair (zie Plieger sanitairbrochure) in de kleur wit en bevat de 
volgende combinaties zoals op de verkooptekening(en) (aantal en positie) is aangegeven: (N.B.: de 
afvoeren worden standaard in de wand opgenomen.) 
 
Closetcombinatie: 
- wandcloset (diepspoel) met inbouwreservoir en dual frontbediening; 
- kunststof closetzitting met deksel. 
 
Fonteincombinatie: 
- fontein (breed 360 mm) met kraangat en overloop; 
- Grohe fonteinkraan, kleur chroom; 
- plugbekersifon met muurbuis, kleur chroom. 
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Wastafelcombinatie:  
- Wastafel (breed 800 mm) met kraangat en overloop; 
- Grohe wastafel mengkraan, kleur chroom; 
- plugbekersifon met muurbuis, kleur chroom; 
- spiegel afmeting 800x600 mm horizontaal gemonteerd met spiegelklemmen. 
 
Douchecombinatie: 
- Easydrain douchegoot (700mm) RVS; 
- Grohe thermostatische douchemengkraan, kleur chroom; 
- Grohe doucheset: glijstangcombinatie (600 mm) met handdouche en slang, kleur chroom. 
 
Opstelplaats wasmachine: 
- wasmachinekraan, kleur chroom. 

 
In overleg met de aannemer wordt u na afspraak de mogelijkheid geboden om met verrekening een 
afwijkende sanitairkeuze te maken.  
 
 
PAR. 21       VERWARMINGSINSTALLATIE 
 
Bodem Warmtepomp   
De woning wordt individueel voorzien van een bodemwarmtepomp. Deze warmtepomp, welke 
geplaatst wordt op de zolderverdieping, zet de energie uit de aardwarmte om in warm (35-55°C) of 
koud (18°C) water. Dit water wordt gebruikt om de woning te verwarmen, (af) te koelen en te voorzien 
van warm tapwater. 
 
Verwarming van de woning 
Het verwarmen van de woning wordt gedaan middels laagtemperatuur vloerverwarming1 in alle 
verblijfsruimtes, zoals indicatief is aangegeven op de verkooptekening(en), Daarnaast wordt in de 
badkamer een (elektrische) handdoekradiator aangebracht. De afmeting van deze radiator wordt 
bepaald door middel van de warmteverliesberekening2. 
 
Alle verblijfsruimtes worden voorzien van een eigen thermostaat, zoals indicatief is aangegeven op de 
verkooptekening(en), om zo de temperatuur afzonderlijk te regelen met een zoneregeling3. Bij het 
installatie ontwerp van de woning is rekening gehouden met zogenoemde ontwerptemperaturen. Deze 
temperatuur moet in onderstaande ruimtes bereikt kunnen worden met als voorwaarde dat de vereiste 
ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, alle ramen en deuren gesloten zijn en de 
verwarmingsvoorzieningen (radiatoren/ vloerverwarming) in alle ruimtes in gebruik zijn. 
 
- woonkamer  22ºC 
- keuken   22ºC 
- slaapkamer(s)  22ºC 
- badkamer  22ºC 
- hal / overloop  18ºC 
- toiletruimte(n)  18ºC 
- kast onder trap  15ºC 
 
1 Laag temperatuur vloerverwarming zorgt voor een geleidelijke opwarming van de woning. Er 

stroomt 35 graden water door leidingen in de vloer, de vloer voelt voor een warme hand dus niet 
warm aan en de opwarming van de woning gaat langzaam. Deze manier van verwarmen kost 
relatief weinig energie. 

2 Een warmteverliesberekening wordt opgesteld om te bepalen hoeveel warmte een installatie moet 
produceren en af kunnen geven om een woning bij zeer slechte weersomstandigheden, in 
Nederland bij -9 en windkracht 7, te verwarmen.  

3 Bij een zone regeling kan een slaapkamer worden verwarmd, ook als er geen warmtevraag uit het 
hoofdvertrek (meestal woonkamer) is. 

*  Voor de verkeersruimten van de woning geldt dat er geen temperatuursgarantie kan worden 
 afgegeven. 
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(Af)koeling van de woning 
De warmtepomp kan naast warm water om de woning te verwarmen, in de zomer ook koeler water 
maken om de woning af te koelen. Door koeler water (afhankelijk van de woningtemperatuur circa 
18°C) door de vloerverwarming te laten lopen, koelt de woning geleidelijk iets af. 
 
Warm tapwater 
De warmtepomp heeft een geïntegreerde boiler van 200 liter waarin het water op een temperatuur van 
55°C wordt bewaard, eens per week brengt de boiler dit water tot 60°C om legionellavorming tegen te 
gaan. Deze 200  liter staat in praktijk gelijk aan +/- 360 liter douchewater (bij 40°C 
douchetemperatuur). Concreet betekent dit dat bij gebruik van een waterbesparende douchekop (6 
liter per minuut) er ca. 60 minuten gedoucht kan worden alvorens de boiler weer moet opwarmen. 
Gemiddeld is het warm water verbruik in Nederland per persoon ongeveer 60 liter per dag. 
 
Aandachtspunten 
* Een laagtemperatuur vloerverwarming (en vloer(af)koeling) is een traag reagerend systeem, waarbij 
u rekening moet houden dat er gelijkmatig verwarmd moet worden. Zet ’s nachts dus de verwarming 
niet lager. Als u ‘s nachts de temperatuur omlaag draait, is de kans groter dat u meer energiekosten 
betaalt dan wanneer u de thermostaat de hele dag en nacht op dezelfde temperatuur laat staan. 
* In verband met de afgifte van de warmte is het belangrijk dat u een juiste vloerafwerking kiest met 
een lage warmteweerstand welke niet hoger mag zijn dan Rb = 0.07 m² K/W, Laat u hierbij goed 
informeren door een deskundig vloerenleverancier. 
* In verband met de werking van een nieuwbouwwoning en het aanwezige vochttransport is het van 
groot belang dat de vloerafwerking dampdoorlatend (open) is. 
* Doordat de vloerverwarming in de dekvloeren wordt aangebracht, mag er niet in de vloeren geboord, 
gefreesd of gehakt worden. 
* Het stroomverbruik van deze installatie kan aanzienlijk hoger zijn dan u gewend bent bij een 
traditionele cv-installatie en/of andere typen van warmtepompinstallatie. Dit komt niet alleen door het 
vervallen van het gasverbruik, maar ook bijvoorbeeld doordat er met de warmtepompinstallatie 
(af)koeling kan plaatsvinden. 
 
 
PAR. 22       VENTILATIE INSTALLATIE 
 
Balansventilatie 
De woning wordt voorzien van een zogenaamd balansventilatiesysteem met warmte terugwinning 
(WTW).  Het afzuigen van warme lucht wordt gedaan via afzuigventielen in de keuken, de berging, de 
toiletten, de badkamer en woonkamer. Deze afzuiging is handmatig te sturen via een schakelaar in de 
keuken, zoals indicatief is aangegeven op de verkooptekening(en). Bij het WTW-systeem wordt de 
binnenkomende lucht (voor)verwarmd door middel van de uitgaande lucht. 
 
Toevoer van verse lucht in de woning gebeurt via toevoer ventielen in woonkamer en slaapkamer(s), 
zoals indicatief is aangegeven op de verkooptekening(en). 
 
Het resultaat: een gezond binnenklimaat met een goede mix tussen ventilatie en comfort. 
 
De toe- en afvoerventielen worden door de installateur ingemeten en afgesteld op de juiste 
hoeveelheid lucht. Het is dan ook niet toegestaan deze instellingen achteraf te wijzigen. Uiteraard 
kunnen de ventielen wel worden gereinigd, zolang deze op dezelfde stand worden teruggezet. Voor 
de luchtstroom zijn openingen onder de binnendeuren noodzakelijk.  
 
In verband met het bouwsysteem is het noodzakelijk om in de keuken een recirculatie afzuigkap toe te 
passen. Het is derhalve niet mogelijk om een afzuigkap / motorloze wasemkap aan te sluiten op het 
ventilatiesysteem. 
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PAR. 23       ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
 
Algemeen 
De installatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de aansluitvoorwaarden van de energieleverancier, de 
NEN 1010 en aan de geldende uitvoeringsvoorschriften. 
 
De aanleg- en aansluitkosten én de eventuele kosten van ingebruikstelling van de elektrische 
installatie zijn in de koop-/aanneemsom inbegrepen. De elektrameter wordt aangebracht in de 
meterkast door het elektraleverend bedrijf. 
De installatie van de woning wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over verschillende 
groepen volgens het gemodificeerd centraal dozensysteem. De leidingen in de woning worden zoveel 
mogelijk weggewerkt in de wanden en de vloeren. 
 
De wandcontactdozen en het schakelmateriaal worden uitgevoerd in wit kunststof inbouw- (t.p.v. 
verblijfsruimten) en opbouwmodel van het merk Jung, met ovale inbouwdozen. De plafonddozen voor 
lichtaansluitpunten worden voorzien van dekplaten met lamphaakjes en afgewerkt met kroonsteentjes. 
 
Voor de montagehoogten wordt uitgegaan van: 
-  100+ Peil t.b.v.  wandcontactdoos koelkast en kookplaat (los ter plaatse van kookeiland); 
-  300+ Peil t.b.v.  dubbele wandcontactdozen en loze leidingen voor UTP& CAI kabels; 
-  450+ Peil t.b.v.  loze buisleiding keukenboiler; 
-  650+ Peil t.b.v.  wandcontactdoos vaatwasser; 
-  1050+ Peil t.b.v.  schakelmateriaal (eventueel gecombineerd met wandcontactdoos); 
-  1200+ Peil t.b.v.  dubbele wandcontactdozen boven aanrechtblad, wandcontactdoos badkamer; 
-  1500+ Peil t.b.v.  opstelplaats ruimtethermostaat en bedieningsschakelaar ventilatie; 
-  1750+ Peil t.b.v. aansluitpunt wandlicht badkamer (achter spiegel); 
-  1920+ Peil t.b.v.  wandcontactdoos combimagnetron (oven); 
-     2250+ Peil t.b.v.  recirculatie afzuigkap. 
 
In de woning worden daar waar vereist volgens de geldende eisen niet-ioniserende optische 
rookmelders geplaatst tegen het plafond, aangesloten op het lichtnet. 
 
Locatie wandcontactdozen, schakelmateriaal en plafondlichtpunten 
Daar waar de wandcontactdozen, schakelmateriaal en plafondlichtpunten door (onvoorziene) 
omstandigheden niet volgens de verkooptekening(en) geplaatst kunnen worden (tevens de hoogte 
hiervan) zullen deze zo gunstig mogelijk nabij de bedoelde locatie geplaatst worden. 
 
De locaties van de wandcontactdozen, schakelmateriaal en plafondlichtpunten zijn op de 
verkooptekening indicatief aangegeven. Dit wil zeggen dat de definitieve locatie in uw woning iets 
gewijzigd kan zijn. 
 
PV-panelen (ook wel zonnepanelen genoemd) 
Op de woning worden 2 PV panelen op het dak geplaatst conform de EPC berekening. In verband 
met het montage systeem van de PV-panelen kunnen er geen rechten worden ontleend aan de 
aangegeven positie op de verkooptekening(en). Deze is geheel onder voorbehoud en wordt in een 
later stadium definitief door de installateur bepaald. 
 
Telecommunicatie-installatie 
Volgens verkooptekening(en) wordt in de woning een loos leidingstelsel aangebracht t.b.v. een 
universele telecommunicatie installatie e.e.a. conform de verkooptekening. Woning wordt voorzien 
van glasvezelaansluiting en CAI welke worden ingevoerd in de meterkast.  
 
Glasvezelaansluiting  
De aansluitkosten voor het verkrijgen van een hoofdaansluiting voor een telefoonverbinding en een 
centraal antennesysteem zijn niet in de koop-/aanneemsom opgenomen, maar zijn voor rekening van 
de koper. 
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Belinstallatie 
De entreehal van de woning voorzien van een belinstallatie. 
 
De woning wordt voorzien van een standaard belinstallatie, bestaande uit: 
-  een drukknop direct naast de entreedeur op circa 1200 mm + vloer; 
-  een schel in de hal en/of meterkast. 
 
 
PAR. 24       ENERGIEPRESTATIE 
 
Energieprestatie  
 
Bij het indienen van de bouwaanvraag (2023) werd een normwaarde gesteld met betrekking tot het 
gebouw gebonden energiegebruik van de te realiseren nieuwbouw, ofwel de Energie Prestatie 
Coëfficiënt (EPC).  
 
De energieprestatie wordt uitgedrukt in een index die de energetische efficiëntie van de nieuwbouw  
aangeeft. De energieprestatie gaat niét over het overige huishoudelijke energiegebruik. Bovendien  
wordt uitgegaan van een referentiejaar voor het buitenklimaat en een standaard bewonersgedrag. De  
werkelijkheid wijkt meestal sterk af van deze uitgangspunten.  
 
Voor de woning wordt de index gehanteerd van ≤ 0,4. 
 
Om dit te bereiken wordt er in de woning diverse energiezuinige maatregelen toegepast, waarbij  
de te verkrijgen subsidie(s) vanuit overheidswege reeds in de VON-prijs is verwerkt. De koper heeft  
derhalve geen recht op verrekening of tegemoetkoming van eventueel nog uit te keren subsidie(s).  
  
Duijn Bouw BV is wettelijk verplicht om u een energielabel te verstrekken bij de oplevering van  
De woning, hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met de eventueel door u gekozen  
opties. 
 
 
PAR. 25       ALTERNATIEVE BOUWMETHODEN / BOUWMATERIALEN 
 
De aannemer houdt zich het recht voor om af te wijken van bouwmethoden en / of bouwmaterialen, 
welke zijn omschreven in deze technische omschrijving. 
 
Dit voorbehoud is met name ontstaan door de enorme druk op fabrikanten, c.q. leveranciers waardoor 
mogelijk een tekort of vertraging van de productie en / of leveringen kan ontstaan. 
 
In dit geval kunnen (geringe) afwijkingen ontstaan in de maatvoering(en) zoals deze nu zijn vermeld 
op de verkooptekening(en). 
 
De aannemer heeft de verplichting om, indien van toepassing, dit vóóraf te melden bij de koper, 
waarbij wordt uitgegaan van een minimaal gelijkwaardig of beter product. 
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PAR. 26       STAAT VAN AFWERKINGEN 
 
Hal 
Vloer       : cementdekvloer  
Wanden     : behangklaar 
Plafond    : sausklaar 
Elektra    : volgens verkooptekening(en) 
 
Meterkast 
Vloer      : cementdekvloer  
Wanden     : houten meterschot / onafgewerkt 
Plafond    : gipsplaat (onafgewerkt) 
Uitrusting : de meters 
 
Toilet 
Vloer       : tegelwerk 
Wanden     : tegelwerk tot 1200mm uit Peil ( 
Plafond    : sausklaar 
Elektra    : volgens verkooptekening(en) 
Uitrusting : sanitair volgens verkooptekening(en) en omschrijving 
 
Berging/wasruimte 
Vloer       : fermacel afwerkvloer 
Wanden     : behangklaar, waar mogelijk 
Plafond   : sausklaar, waar mogelijk 
Elektra    : volgens verkooptekening(en) 
Uitrusting : opstelplaats van warmtepomp, ventilatie-unit, wasmachine en wasdroger 
 
Woonkamer 
Vloer       : cementdekvloer  
Wanden     : behangklaar 
Plafond    : sausklaar 
Elektra    : volgens verkooptekening(en) 
 
Keuken 
Vloer       : cementdekvloer  
Wanden     : behangklaar 
Plafond    : sausklaar 
Elektra    : volgens verkooptekening(en) 
 
Overloop 
Vloer       : fermacel afwerkvloer 
Wanden     : behangklaar 
Plafond    : sausklaar 
Elektra    : volgens verkooptekening(en) 
 
Slaapkamer(s) 
Vloer       : fermacel afwerkvloer 
Wanden     : behangklaar 
Plafond    : sausklaar 
Elektra    : volgens verkooptekening(en) 
 
Badkamer  
Vloer        : tegelwerk  
Wanden      : tegelwerk tot plafond 
Plafond     : sausklaar 
Elektra     : volgens verkooptekening(en) 
Uitrusting  : sanitair volgens verkooptekening(en) en omschrijving 
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PAR. 27       ALGEMEEN 
 
DE KOOPOVEREENKOMST EN DE AANNEMINGSOVEREENKOMST 
Alle afspraken met betrekking tot de aankoop van de grond worden vastgelegd in een 
koopovereenkomst en met betrekking tot de bouw van de woning in een aannemingsovereenkomst. 
De koopovereenkomst én de aannemingsovereenkomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
 
De koopovereenkomst wordt getekend door u en de verkoper. 
Daarentegen wordt de aannemingsovereenkomst getekend door u en de aannemer. 
Zodra u beiden overeenkomsten getekend heeft, zullen (kopieën van) deze overeenkomsten naar de 
notaris worden gezonden. 
 
NOTARIS 
De overdracht van de grond waarop de woning wordt gebouwd (het notarieel transport) geschiedt 
door middel van een zogenaamde akte van levering. Als de notaris bericht krijgt dat de notariële 
levering kan plaatsvinden, zult u rechtstreeks van de notaris vernemen op welke datum de 
leveringsakte en de hypotheekakte kunnen worden gepasseerd. 
 
De notaris is: 
Verhees Notarissen  
Sandtlaan 45 
2231 CB   RIJNSBURG 
Tel.nr.:  (071) 20 77 400 
e-mail:  info@verheesnotarissen.nl 
 
Voor het notarieel transport ontvangt u van de notaris een afrekening, waarop het totaal door u te 
betalen bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). De termijn waarbinnen u de afrekening 
ontvangt is doorgaans afhankelijk van de snelheid waarmee uw geldverstrekker (hypothecaire 
leverancier) de benodigde gegevens aanlevert bij de notaris. 
 
Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldverstrekker en welk 
bedrag u (eventueel) aan de notaris moet overmaken. De overdracht bij de notaris kan niet 
plaatsvinden dan nadat het totaal door u verschuldigde bedrag zichtbaar is bijgeschreven op de 
zogenaamde “Derdengeldenrekening” van de notaris. Op de datum van de ondertekening van de akte 
van levering wordt tevens de hypotheekakte ondertekend. De notaris zorgt voor de verdere 
afwikkeling van deze akten van levering en hypotheek. 
 
 
ENERGIELEVERING 
De levering en plaatsing van de water- en elektrameters worden door de aannemer geregeld met de 
energieleverancier naar keuze van de aannemer. Om ten tijde van oplevering over water en elektra te 
kunnen beschikken wordt ook de energielevering naar keuze van de aannemer bepaald. Na 
oplevering van de woning kunt u desgewenst overstappen naar een energieleverancier van uw eigen 
keuze. 
 
OPLEVERING / SCHOONMAKEN 
Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven. Dat betekent: een 
indicatieve datum waarop uw woning bouwkundig gezien voor bewoning gereed is. 
De aannemer neemt daarbij de nodige reserve in acht. In een later stadium kan de prognose natuurlijk 
steeds exacter worden. Wacht u de opleveringsbrief af, alvorens u definitieve maatregelen treft voor 
de opzegging van uw huur of het afspreken van uw verhuizing en dergelijke. 
 
Minimaal veertien dagen voor de opleveringsdatum van de woning zult u uitgenodigd worden om bij 
de oplevering aanwezig te zijn. Bij deze oplevering kunt u zich laten bijstaan door maximaal één 
adviseur. De aannemer heeft het recht de oplevering af te gelasten indien u naast bovengenoemde 
personen en uw eventuele partner andere derden bij de oplevering wilt betrekken. 
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De gehele woning wordt "bezemschoon" opgeleverd. Het geleverde sanitair, de tegelwerken en ruiten 
van de woning worden schoon opgeleverd. 
 
Vóór de oplevering dient u de gehele koop-/aanneemsom, eventuele rente wegens te late betaling en 
het saldo van het meer- en minderwerk, te hebben voldaan. 
 
WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW 
Alle wijzigingen aangebracht door de aannemer of verzocht door de koper dienen te voldoen aan het 
gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Bepalingen behorende bij de koop-
/aannemingsovereenkomst.  
 
Na aankoop van de woning wordt u door de aannemer in de gelegenheid gesteld wijzigingen aan uw 
woning op te geven. 
 
Voorts geldt bij meer- en/of minderwerk het volgende: van iedere meer- en/of minderwerk aanvraag 
en stelpostverrekening ontvangt u van de aannemer een prijsopgave. Indien u hiermee akkoord gaat, 
zendt u deze ondertekend terug. Dan pas zullen wijzigingen aan uw woning worden uitgevoerd. 
 
De aannemer is gerechtigd wijzigingen en/of meer- en minderwerk te weigeren indien gezien het 
stadium van de bouw de wijziging en/of meer- en minderwerk ongewenst is te achten, of indien de 
wijziging strijdig is met de opzet van het bouwplan en/of de normen waaraan de woning moet voldoen, 
alles naar het oordeel van de aannemer. 
 
MEERWERK EN EXTRA WERKBARE DAGEN 
Het uitvoeren van de door u opgegeven wijzigingen (bijwerk) heeft gevolgen voor de bouwtijd.  
Voor elke € 1.800,- (inclusief omzetbelasting) aan bijwerk, zal het totaal aan werkbare dagen als 
vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst met één werkbare dag worden verlegd. 
 
RISICO EN VERZEKERINGEN 
Gedurende de (af)bouw is en blijft de woning voor risico van de aannemer. Deze is verplicht tot de 
dag waarop de sleutels aan u worden overhandigd de woning genoegzaam verzekerd te houden, 
waaronder tegen schade door storm en brand. 
Vanaf de dag dat de sleutels van de woning aan u worden overhandigd is de woning voor uw eigen 
risico. Dat betekent dat u dan zelf voor verzekering van uw woning moet zorgen met ingang van de 
dag van oplevering. 
 
INHOUD BROCHURE / TECHNISCHE OMSCHRIJVING / VERKOOPTEKENING(EN) 
Alle informatie in de brochure, technische omschrijving en verkooptekening(en) is zo zorgvuldig 
mogelijk samengesteld. Alle betrokkenen hebben ernaar gestreefd om u een zo nauwkeurig mogelijk 
beeld te geven van de woning, het woongebouw, de omgeving en de procedures. 
 
Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, o.a. voortvloeiend uit de 
eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. 
 
Eveneens behouden wij ons het recht voor om naar ons oordeel noodzakelijk architectonische of 
technische wijzigingen aan te brengen (materialen dan wel afwerking). 
- De artist-impressies en indelingssuggesties van de plattegronden zijn zoals de naam al zegt een 

artistieke weergave van de woning. Hoewel deze met de grootste zorg zijn gemaakt, kunnen hier 
geen rechten aan worden ontleend. 

- De op tekening ingeschreven maten zijn “circa” maten, evenals de aanduidingen van 
 voorzieningen bodem warmtepomp, verdelers(s) vloerverwarming, WTW-ventilatie en elektra. 
 Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. 
 
Wijzigingen en afwijkingen, waarvan de wenselijkheid en de noodzakelijkheid tijdens de bouw blijken, 
zullen geen kwaliteitsvermindering van de woning inhouden en voor de koper of de aannemer geen 
aanleiding geven tot enige verrekening. Deze zullen zo spoedig mogelijk aan de koper worden 
doorgegeven. 
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Aannemer:  Duijn Bouw B.V. 
    Voorstraat 69 
    2225 EM  KATWIJK 
    Tel.nr.: 06-14393968   
    E-Mail: info@duijnbouw.nl 
    Website: www.duijnbouw.nl 
 
 
Architect:           Winfried Verheul Architectuur 
      Tel.nr.: 06-39685947 
      E-Mail: info@winfriedverheul.com 
      Website: www.winfriedverheul.com 
 
 
Makelaar:            Van der Meer Makelaars & Taxateurs 
    Noordeinde 1 
    2225 CS  KATWIJK ZH 
    Tel.nr.: (071) 4062010 
      E-Mail: nieuwbouw@vandermeermakelaars.nl 
      Website: www.vandermeermakelaars.nl 
 
 


